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ODPOWIEDZ NR 1 ZP 17/2023

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie
WIlkp. w odpowiedzi na zapytania informuje, ze:

Pytanie 1:
Jaka jest przewidywana tolerancja mocy dla instalacji PV?

Odpowiedz :
Moc przytgczeniowa instalacji nie powinna przekraczaé 40 kWp.

Pytanie 2:
Proszg o potwierdzenie, ze wskazana w dokumentacji moc modutu PV —

455Wp jest mocg minimalng, a Wykonawca moze stosowaé moduly o
wyzszej mocy jednostkowe;.

Odpowiedz :
Potwierdzamy, ze wskazana w dokumentacji moc modutu PV — 455Wp jest
moca minimalng, a Wykonawca moze stosowaé¢ moduty o WYZSZ€e] mocy
jednostkowe;.
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